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Ankomstdatum 2019-01-16 ALS Scandinavia 
Utfärdad 2019-01-18  
    
  Rinkebyvägen 19C 
  182 36 Danderyd 
  Sweden 
 
Projekt Exempel  
Bestnr   
 
 
Analys av material    
 
Er beteckning prov 3 
  
 
Labnummer O110XXXXX 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
A-3i Mikrobiell skadekontroll på ALS-tejp * ----------  1 1 ERJA 
mikroskopering * Måttlig förekomst  sporer/mycel 1 1 ERJA 
noterade arter eller mycel * ja  1 1 ERJA 
noterade arter eller mycel:  Penicillium, Chaetomium, Dematiaceous hyphomycetes, mycel  
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket A-3i Mikrobiell skadekontroll på ALS Provtagningstejp 

Bestämning av mögel, frekvens och art med direktmikroskopering. 
 
 
Bedömning av resultat gäller för uttagna prov och inte för byggnaden i sin helhet. Provsvaret bör alltid vara ett 
delmoment i en skadeutredning där det vägs samman med andra iakttagelser och mätningar. Ansvaret för 
åtgärderna vilar alltid på utredaren.  
 
Mikroskopering (bedömning enligt kollegial branscherfarenhet) 
 

Bedömning Synfält där det finns sporer eller mycel. 
Ingen förekomst av sporer eller mycel <3 synfält 
Ringa förekomst av sporer eller mycel 3-7 synfält 
Måttlig förekomst av sporer eller mycel 8-22 synfält 
Riklig förekomst av sporer eller mycel >23 synfält 
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 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 
 
 

 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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